






МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ДАТЧИКОВ В ДЕКОРАТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ.

Подготовка платформы для монтажа датчика. Материал - фанера, пластик, металл.1

В панели сверлим отверстие под провода 
датчика (не менее 20 мм).
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D1 = 20 мм

D1 = 20 мм

а - толщина изделия
должна быть не менее 4 мм
для пластика или фанеры (ДСП)
и не менее 1 мм для стали (алюминия)

D2
D2 = диаметр датчика + 50 мм

саморез

длина самореза =
толщина панели + 10-20 мм

Крепим ответную часть датчика к платформе через 
панель с помощью саморезов (винтов с гайкой).
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ответная часть датчика
(пожарный, датчик движения и т.д.)

а

платформа


